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PSK.9020.3.2.16.2022 i' \ qulca 20.10.2022 r. gé m’ ¢
| r%fab\ 023, |

DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust 1 i 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 22021 r., poz. 195 z p6zn. zm.);

— art. 104 1 art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2000);

— art. 51 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z p6zn. zm.);

— § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz zatgcznik Nr 1, czesé C, tabela 1, Ip. 2 i tabela 2, Ip. 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) oraz

po zapoznaniu si¢ ze Sprawozdaniem z badan Nr L/0/09/2022/189/FM/1 z dnia 19.09.2022 r.
wydanym przez GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP, Lajski, ul. Koscielna 2A,
05-119 Legionowo oraz Sprawozdaniem z badan Nr DL.LHK.9052.1.400.2022 z dnia
22.09.2022 r. wydanym przez Dzial Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE
w Rzeszowie, z przeprowadzonej analizy probek wody podawanej do sieci, produkowanej
przez urzadzenie wodociggowe w Brzeznicy, pobranych do badan w dniach 08.09.2022 r.
120.09.2022 r.

I stwierdza:
Warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem:
a) mikrobiologicznym w zakresie ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22°C;
b) fizykochemicznym w zakresie st¢zenia jonu amonowego do 1 mg/l — w terminie do
31.12.2022 r.

Il. nakazuje:

1. Podjecie dzialan naprawczych, takich aby woda byta bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw
przedmiotowego  urzadzenia wodociggowego i odpowiadala pod wzgledem
mikrobiologicznym w zakresie parametru ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C,
warunkom okreslonym w zatgczniku Nr 1, czg$¢ C, tabela 1, Ip. 2 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2 2017 r., poz. 2294).

2. Podjecie dzialan naprawczych, takich aby woda byta bezpieczna dla zdrowia uzytkownikow
przedmiotowego  urzadzenia  wodociggowego i odpowiadala pod  wzgledem
fizykochemicznym w zakresie stezenia jonu amonowego, warunkom okreslonym
w zalgczniku Nr 1, czes¢ C, tabela 2, lp. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 r., poz. 2294).
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3. Prowadzenie rozruchu nowego ciggu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody
w Brzeznicy, w taki spos6b, aby warto$¢ stezenia jonu amonowego w wodzie podawanej do
sieci produkowanej przez przedmiotowe urzadzenie wodociagowe nie przekraczata 1 mg/l.

4. Poinformowanie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy o zakresie
i rodzaju podjetych dziatan naprawczych.

A. Decyzje nalezy wykona¢ w terminie:
a) punkt IL1 — natychmiast na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000);
b) punkt IL2 i IL.3 — w terminie do 31.12.2022 r.;
¢) punkt IL.4 — w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.

B. Za nalezyte i terminowe wykonanie obowiazkéw zawartych w ww. decyzji czyni sig
odpowiedzialnym: Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o.0., ul Zrédlana 4,
39-207 Brzeznica.

UZASADNIENIE

W S$wietle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z p6zn. zm.) ,, Do zakresu dziatania Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej w dziedzinie biezqcego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania
przepiséw okreslajgcych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegdlnosci dotyczgcych:
1) higieny Srodowiska, a zwlaszcza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wéd i innych elementow Srodowiska
w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach (...).”

W dniu 20.09.2022 r. w ramach sprawowanego nadzoru nad jakosciag wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi produkowanej przez urzadzanie wodociggowe
w Brzeznicy, przedstawiciel Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy,
pobrat probki do badan laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Brzeznicy.
Przeprowadzona analiza wykazala ponadnormatywng zawarto$¢ st¢zenia jonu amonowego,
tji. 0,79 mg/l. Wyniki badan  zestawiono ~w  Sprawozdaniu z  badan
Nr DL.LHK.9052.1.400.2022 z dnia 22.09.2022 r. wydanym przez Wojewddzka Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie — Dzial Laboratoryjny, Laboratorium Higieny
Komunalnej, 35-959 Rzeszoéw, ul. Wierzbowa 16. Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), stezenie jonu amonowego nie winno przekracza¢ 0,5 mg/l.
Ponadto w dniu 28.09.2022 r. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o0.0., ul. Zr6dlana 4, 39-207
Brzeznica przedlozyl tutejszemu Inspektorowi Sanitarnemu wyniki badafn probek wody,
pobranych w dniu 08.09.2022 r. z SUW Brzeznica, ktére wykazaly ponadnormatywng
zawarto$¢ ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C, tj. 259 jtk/ml — Sprawozdanie z badan
Nr: L/0/09/2022/189/FM/1 z dnia 19.09.2022 r. wydane przez GBA POLSKA Sp. z o.0.,
Member of GBA GROUP, Lajski, ul. Koscielna 2A, 05-119 Legionowo, dotaczono do pisma
z dnia 19.09.2022 1. znak: GZK.0760.DT.059.2022. Warto$¢ parametryczna dla ogdlnej liczby
mikroorganizméw w 22°C, zgodnie z zalgcznikiem nr 1, cze$¢ C, tabela 1, Ip. 2 cytowanego
powyzej rozporzadzenia, to ,,bez nieprawidtowych zmian” z zastrzezeniem aby ogélna liczba
mikroorganizmdw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;
(objasnienia nr 2 dla zatgcznika nr 1, czg$é C, tabela 1 ww. rozporzadzenia). Nalezy zaznaczy¢,
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ze w badanej probce nie stwierdzono pozostatych parametréw mikrobiologicznych, tj.: bakterii
grupy coli, Escherichii coli, enterokokdéw katowych.

Ogoélna liczba mikroorganizmow w 22°C to parametr za pomocg, ktérego wyodrgbnia
si¢ grupy organizmoéw heterotroficznych, ktére stanowia czg$é naturalnej flory wod 1 jest on
wskaznikiem niepozadanym, jest najlepszg wskazowka (lepsza niz bakterie grupy coli) dla
ocenienia integralnosci catego systemu produkeji wody (skutecznos$ci proceséw uzdatniajacych
tacznie z dezynfekcja), gdyz naleza tu organizmy o cechach réznigcych si¢ migdzy soba.
Glowne czynniki utatwiajace rozwdj ogolnej liczby bakterii w sieci to: temperatura, dostgpnosé
pozywienia, brak pozostatosci $rodka dezynfekujacego, stagnacja wody. Jesli wystepuje
zwiekszona ogoélna liczba bakterii to nie nalezy bra¢ pod uwage rzeczywistej wartosci liczby
kolonii, ale wzrost liczby kolonii w calej sieci — daje wskazéwke odnosnie jakosci wody
wcalej sieci (czystosci sieci). Woda jest zdatna do wuzycia, jezeli jest wolna od
mikroorganizméw chorobotworczych 1 pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wilasciwosci korozyjnych
i spetnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne.

Amoniak w wodzie do picia nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia, natomiast
jego obecno$¢ moze zmniejsza¢ skuteczno$¢ dezynfekcji wody, przyczyniaé si¢ do
powstawania azotynéw w sieci wodociggowej, wplywaé na nieskuteczng prace filtrow
stuzacych do usuwania manganu, a takze wywotywaé¢ zmiany w smaku i zapachu wody.

W zwiagzku z powyzszym zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.,

poz. 2000) w dniu 28.09.2022 r. tutejszy Inspektor Sanitarny zawiadomil Gminny Zaktad
Komunalny Sp. z o0.0. wBrzeznicy, ul.Zrédlana 4, o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie dotyczacej usunigcia ww. nieprawidlowosci, a na podstawie
tresci przepisu art. 10 k.p.a. w dniu 30.09.2022 r. wnidst o wypowiedzenie si¢ o terminie
usuniecia przedmiotowych nieprawidtowosci.
Pismem z dnia 12.10.2022 r. znak: GZK.0760.DT.066.2022 (data wptywu do PSSE w Debicy:
2022.10.14) Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Brzeznicy wskazat, ze obecnie trwaja
prace rozruchowe nowego ciagu technologicznego powstalego w zwiazku z modernizacja
SUW Brzeznica, podczas ktorych filtry poddawane sg réznym obcigzeniom hydraulicznym,
comoze powodowaé ponadnormatywng zawarto$¢ ogoélnej liczy mikroorganizméw oraz
podwyzszone stezenie jonu amonowego w wodzie uzdatnionej. Nastgpnie pismem z dnia
19.10.2022 r. znak: GZK.0760.DT.067.2022 (data wpltywu do PSSE: 19.10.2022 r.)
Strona zawnioskowata o dopuszczenie warunkowej przydatnosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, produkowanej przez urzadzenie wodociagowej w Brzeznicy, w zakresie
parametru ogdlna liczba mikroorganizméw oraz stezenia jonu amonowego. Gminny Zaklad
Komunalny Sp. z 0. 0. w Brzeznicy postulowal o warunkowe dopuszczenie st¢zenia jonu
amonowego na poziomie 2,0 mg/l oraz ogdlng liczbe¢ mikroorganizméw w 22°C do poziomu
300 jtk/ml do dnia 30.12.2022 r. Tutejszy Inspektor Sanitarny nie przychylil si¢ do wskazanego
przez Strone poziomu ogoélnej liczby mikroorganizméw w 22° i czasu trwania przekroczenia
oraz stezenia jonu amonowego. Powyzsze ma zwigzek z tym, iz woda powinna by¢ bezpieczna
dla zdrowia uzytkownikow w zakresie parametréw mikrobiologicznych, a dziatania naprawcze
w tym zakresie winny zosta¢ podjete natychmiastowo. Ponadto wskazana przez Strong wartos¢
stezenia jonu amonowego stanowi czterokrotno$¢ normy dla tegoz parametru wskazanej
w wyzej cytowanym rozporzadzeniu oraz na wynik przeprowadzonej analizy probek wody
pobranych w dniu 20.09.2022 r., ktéra wykazata 0,79 mg/l jonu amonowego.
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Wobec powyzszego oraz na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 ww. rozporzadzenia, a takze
po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia konsumentéw tut. Inspektor Sanitarny stwierdzit
warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem mikrobiologicznym,
w zakresie ogolnej liczby mikroorganizméw w 22°C oraz fizykochemicznym w zakresie
stezenia jonu amonowego do 1 mg/l. Jednoczesnie zobowigzat Gminny Zaklad Komunalny
Sp. z 0.0., ul. Zrodlana 4, 39-207 Brzeznica, do podjecia dzialan, by zaopatrzyé uzytkownikow
przedmiotowego urzadzenia wodociggowego w wode o jakosci okreslonej w obowigzujacych
przepisach.

W myS$l art. 108 § 1 k.p.a. ,, Decyzji, od ktorej stuzy odwolanie, moze by¢ nadany

rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub
zycia ludzkiego (...).”
Rygor natychmiastowej wykonalnosci niniejszej decyzji z punkcie II.1 zostal nadany, gdyz
podjecie dziatan naprawczych, takich aby woda byta bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw
urzadzenia wodociggowego Brzeznica iodpowiadata pod wzgledem mikrobiologicznym
w zakresie ogoélnej liczby mikroorganizméw w 22°C, jest niezbedne ze wzgledu na ochrone
zdrowia i zycia ludzkiego.

Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz.U. 2021, poz. 195 z pdzn. zm.), ktdry stanowi ,, W razie stwierdzenia naruszenia wymagan
higienicznych i zdrowotnych, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji,
usunigcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybien.” — Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Debicy wskazal termin wykonania obowigzku, o ktorym mowa w punktach II.2
i II.3 niniejszej decyzji do dnia 31.12.2022 1.

Majac na uwadze tres¢ art. 104 k.p.a., ktory brzmi ,,§ I. Organ administracji
publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowiq inaczej.
$ 2. Decyzje rozstrzygajq sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposéb
konczg sprawe w danej instancji.”

Biorac pod uwage powyzsze fakty oraz na podstawie cytowanych przepisow,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przysluguje Stronie odwotanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Debicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Debica, w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji. W trakcie powyzszego terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec
si¢ prawa do jego wniesienia wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Debicy. Z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Debicy oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

PANISTWOWY POWIATOWY
{NSPEKTOR SANITARNY
w Debjcy -,

Barbara Wiecek
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Otrzymuja:

1 x Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0., 39-207 Brzeznica, ul. Zrédlana 4
1 x W6jt Gminy Debica

1 xala

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowigzku o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej L,RODO”: Administratorem danych
osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibg w Debicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dgbica. Dane osobowe przetwarzane
sa w celach:

a) realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawg z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust.

1 lit. ¢iart. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, ktorych dane s3 przetwarzane przystuguja: prawo dostgpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych
podlegajacych przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. Dane osobowe moga zostaé przekazywane nastgpujacym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane moga by¢
przekazywane réwniez instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzajacym) np. firmom
informatycznym wykonujacym ustugi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez
Administratora, w celu realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Paistwowej Inspekoji
Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
iod.psse.debica@sanepid.gov.pl.
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