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Woéjt Gminy Debica

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY DLA GMINY DEBICA za rok 2022

¥ mformacja o zaopatrzeniu w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi:

WAV ada dostarczana odbiorcom na terenie Gminy Debica pochodzi gléwnie ze Stacji Uzdatniania
Wy w: Zawadzie, Brzeznicy i Pustkowie oraz w mniejszej ilogci z urzgdzenia
wasodociggowego Debica — dotyczy mieszkaiicow miejscowodci Latoszyn i Podgrodzie.

P roducentami wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej na teren Gminy
>»ebica s Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Brzeznicy, ul. Zrédlana 4 oraz Wodociggi
[>ebickie Sp. z 0.0. w De¢bicy, ul. Kosynieréw Ractawickich 35.

UJjecia wody dla urzadzen wodociagowych Zawada, Brzeznica i Pustkéw stanowig studnie
g febinowe, natomiast dla potrzeb urzadzenia viodociggowego w Debicy pobierana jest woda
z rzeki Wisloki. Woda poddawana jest procesom uzdatniania, ktérych koricowym etapem jest

dezynfekcja wody.

Dane dotyczace ilo$¢ wody rozprowadzanej na terenie Gminy i liczba ludnogci korzystajacej
ze Zbiorowego zaopatrzenia w wodg przeznaczong do spozycia prze ludzi:

Nﬁ;wa urzgdzenia
lociggowego Brzeinica Zawada Pustkow

D»ane za 2022 rok

ilos¢  wody  rozprowadzanej 903,8 980,8 417,6
_[m3/d0b&;]
Jiczba ludnosci korzystajacej ze 11 064 8338 3311

zbiorowego zaopatrzenia w wode

nazwy miejscowosci | Brzeznica, Kozléw, | Zawada, Nagawczyna, Pustkéw,
zaopatrywane w  wode  ze Paszczyna, Stobierna, Stasiéwka, | Kochan6wka
zbiorowego zaopatrzenia w wodg | Pustynia, Pustkéw | Braciejowa, Gumniska,
Osiedle, czes$é Globikowa, czeéé
Dgbicy sasiadujgca Latoszyna,
z Pustynig czgs¢ Debicy sasiadujgca

z Nagawczyng




B adania jakosci wody:

Badania jakosci wody prowadzone byly zgodnie 2z zaopiniowanym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy harmonogramem poboru
probek wody na 2022 rok.

W ramach sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy
nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w zwiazku
z prowadzong kontrola wewngtrzng przedsigbiorstw wodociggowych w 2022 r. pobrano {acznie
na terenie Gminy Dgbica 67 prébek wody do badan fizykochemicznych i 50 probek wody do
badan mikrobiologicznych, z czego 53 w ramach sprawowanego nadzoru przez PPIS w Debicy
oraz 64 w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez przedsigbiorstwa wodociggowe.
Probki wody do badan laboratoryjnych pobierane sg z 35 stalych punktéw monitoringowych na
terenie Gminy Debica, ktdre obejmuja sie¢ dystrybucyjna, zbiorniki wody czystej, wodg
podawang do sieci.

Badania wody wodociggowe] dostarczanej mieszkancom gminy Debica obejmowaly
monitoring parametrow nalezacych do grupy A i grupy B, ktore okresla rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Biorge pod uwagg przede wszystkim jakos¢ i rodzaj
ujmowanej wody, a takze sposéb uzdatniania wody oraz zanieczyszczenia wystgpujgce
w Srodowisku, podczas kazdej analizy wody w zakresie parametrow grupy A, zakres badan byt
rozszerzany o dodatkowe wskazniki, tj. zelazo, mangan.

Monitoring grupy A obejmowal parametry: barwe, przewodnosé elektryczng, Escherichia
coli, stezenie jonéw wodoru (pH), zapach, smak, bakterie grupy coli, ogélng liczbg
mikroorganizméw w 22°C, metnosé. Dodatkowo zakres parametrow, przy kazdym badaniu
grupy A, byt poszerzany o wskazniki: Zelazo i mangan oraz chlor wolny (w okresie chlorowania
wody). Ze wzgledu na duze wartosei tych parametréw w wodzie surowej, pobieranej z uje¢
glebinowych, Zelazo i mangan muszg by¢ monitorowane w wodzie w sieci wodociggowej.
Zakres badan w ramach grupy B obejmowal parametry: Escherichia coli, Enterokoki
(paciorkowce kalowe), akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren,
bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki,
kadm, miedz, nikiel, olow, pestycydy, X pestycydow, rte¢, selen, X trichloroetenu
i tetrachloroetenu, X wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA),
3, THM, bakterie grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h, Clostridium
perfringens (facznie ze sporami), glin, jon amonu, barwa, chlorki, mangan, metnos¢, ogélny
wegiel organiczny (OWO), stgzenie jondw wodoru (pH), przewodnos¢ elektryczna, siarczany,
smak, sod, utlenialno$é z KMnOs, zapach, zelazo, chlor wolny (w okresie chlorowania wody).
W tym zakresie dodatkowo wykonano oznaczenia twardosci weglanowej.

W celu zabezpieczenia odpowiednich parametréw mikrobiologicznych woda dostarczana
mieszkancom gminy Debica jest dezynfekowana podchlorynem sodu — dot. wody
produkowanej przez urzadzenia wodociggowe: Brzeznica, Zawada, Pustkow, natomiast woda
pochodzaca z Wydzialu Produkecji Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy
dezynfekowana jest dwutlenkiem chloru. Srednia zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie

przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wg badan przeprowadzonych w 2022 roku, nie



pizekraczala dopuszczalnej normy, okreslonej dla tego parametru w rozporzadzeniu Ministra
Zirowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), ktéra wynosi 0,3 mg/I.

Zsstawienie wybranych parametréw w wodzie produkowanej przez poszczegdlne urzadzenia

<adociggowe:
ﬁ Nazwa urzadzenia
wodociggowego Brzeznica Zawada Pustkéw
wartoéci wybranych
parametréw za 2022 rok
twardo$¢ wody w mg CaCOs/l; Srednio 320 Srednio 447 srednio 185

[6) - 500 mg CaCOy/1] "

fluorki w mg/l

wartosé nie

wartosé nie

wartosé nie

nefelometryczng).
[ akceptowalna przez konsumentéw

i bez nieprawidlowych zmian]"

przekraczala
0,69 %

[15 mg/A) " przekraczata przekraczatla przekraczata
0,15 0,12 0,10
. zelazo w pg/l] $rednio 39 $rednio 26,8 $rednio 24
| 200 ugn »
mmangan w pg/l| srednio 30,6 srednio 27 srednio 71
| [Sipgn Y
:ﬂt’;mos'é_w NTU (metody srednio 0,74 ¥ warto$¢ nie warto$é nie

przekraczata
0,35%

barwva w mg/l Pt (w skali kobaltowo-
p latynowej).

| [ akeeptowalna przez konsumentéw

wartos¢ nie
przekraczala
8 mg/l Pt 9

wartosc¢ nie
przekraczala
5 mg/l Pt 24

warto$¢ nie
przekraczala
5 mg/l Pt 29

| i bez nieprawidlowych-zmian]"

1> «v nawiasach podano dopuszczalne wartosci parametréw okreslone w rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
ZO017r. w sprawie jakosci wody przeznaczenej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r., poz. 2294);
z» v odniesieniu do wynikéw z lat poprzednich, biorge pod uwagg dane historyczne, nie stwierdzono nieprawidlowych zmian

tego paramelru;
3> zalecany zakres wartosci do 1 NTU;
4» pozidana warto$é w wodzie w kranie u konsumenta do 15 mg/| Pt.

P anstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy w 2022 roku, zgodnie z § 22 ww.
rozporzadzenia, wydal okresowe oceny jakosci wody - dla kazdego urzadzenia
wwodociggowego opracowano dwie oceny stwierdzajace przydatno$é wody przeznaczonej do

S poZ}fcia przez ludzi.

Imaformacje o przekroczeniach zawartosci dopuszezalnych parametréw Jakosci wody:
W 2022 roku wystepowaly przekroczenia parametrow fizykochemicznych, tj. stezenia
pxanganu, w wodzie produkowanej przez urzadzenie wodociggowe Pustkéw. Przekroczenie
te go parametru wystapilo 4 razy w okresie sprawozdawczym. Najwyzsza ponadnormatywna
zaawartos¢ manganu stanowita prawie 10-krotnos¢ dopuszczalnej normy dla tego parametru.
W/ przypadku wody produkowanej przez urzadzenie wodociggowe Brzeznica réwniez
w okresie sprawozdawczym wystgpily przekroczenia parametrow  fizykochemicznych,
tj . stezenia zelaza, manganu oraz jonu amonu, a takze parametru bakteriologicznego, tj. ogélnej



liczby mikroorganizméw w 22°C.

Wiystapienie powyzszych przekroczen miato zwigzek =z przeprowadzaniem prac
modemizacyjnych stacji uzdatniania wody w Brzeznicy. Zarzadzajacy urzadzeniami
wodociggowymi podejmowal dziatania naprawcze, majgce na celu poprawe jakosci wody,
m.in. przeprowadzano plukanie i dezynfekcj¢ sieci, ptukanie filtréw na stacji uzdatniania wody.

Wplyw przekroczonych parametréw na zdrowie konsumentow:

Na podstawie sprawozdan z badan wody przeprowadzonych w 2022 roku, stwierdzono
przekroczenia w zakresie parametrow mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych w wodzie
dostarczane] mieszkancom Gminy Dgbica. Ponizej przedstawiono mozliwe konsekwencje
zdrowotne przekroczen parametréw stwierdzonych w wodzie przeznaczonej do spozycia przez

ludzi na terenie Gminy Debica.

Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C — parametr za pomoca, ktérego wyodrgbnia si¢ grupy
organizméw heterotroficznych, ktdére stanowig czgé¢ naturalnej flory wod i jest on wskaznikiem
niepozadanym, jest najlepszg wskazéwka (lepsza niz bakterie grupy coli) dla ocenienia
integralnosci calego systemu produkceji wody (skutecznosei proceséw uzdatniajgcych tgcznie
z dezynfekceja), gdyz nalezg tu organizmy o cechach rdznigcych si¢ migdzy sobg. Giowne
czynniki ulatwiajgce rozwdj ogolnej liczby bakterii w sieci to: temperatura, dostgpnosé
pozywienia, brak pozostatosci srodka dezynfekujacego, stagnacja wody. Jesli wystepuje
zwiekszona ogo6lna liczba bakterii to nie nalezy bra¢ pod uwage rzeczywistej wartosci liczby
kolonii, ale wzrost liczby kolonii w calej sieci — daje wskazdwke odnosnie jakosci wody w calej

sieci, jako wskaznik jej czystosci.

Jon amonu (amoniak) — nie wplywa bezposrednio na stan zdrowia konsumentdw, moze jednak
wplywaé za zmniejszenie skutecznosci procesdw dezynfekujacych wodg. Moze wiegce
przyczynia¢ si¢ do powstawania azotanow w sieci wodociagowej, wplywac¢ na skuteczng pracg

filtréw sluzacych do usuwania manganu, a takze wywolywa¢ zmiany smaku i zapachu wody.

Zelazo — w przekroczonych stezeniach ma duze znaczenie techniczne i organoleptyczne. Duza
iloé¢ zelaza w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach, posmak. Zelazo bardzo brudzi
armature (wanny, umywalki itp.), pranie. Osadzajgc si¢ w rurach zmniejsza ich swiatlo,
powodujgc duze straty energii pomp tloczacych wodg. Ponadto w odlozonych osadach w sieci
rozwijaja sie najrézniejsze bakterie, ktore moga wtdrnie zanieczyszcza¢ wode (woda na wyjsciu
ze stacji moze spelnia¢ normy bakteriologiczne, a u odbiorcéw juz nie, mimo chlorowania).
Pod wplywem utlenienia bardzo tatwo wytraca si¢ z wody, tworzac osad, ktory usuwa proces
filtracji. Zelazo jest pierwiastkiem, ktérego codzienne spozywanie w pewnych ilosciach jest
niezbedne dla zdrowia, przede wszystkim dla prawidlowego funkcjonowania uktadu
krwiotwérczego, miegéni oraz wielu enzymdéw bioracych udzial w licznych reakcjach

biochemicznych.

Mangan — w stezeniach przekraczajacych 0,1 mg/l moze niekorzystnie wplywacé na wlasciwosci
organoleptyczne wody, nadawaé niepozadany smak, a takze powodowaé przebarwienia
urzgdzen sanitarnych i odziezy podczas prania. Nieprawidlowe stezenie manganu w wodzie do

spozycia moze przyczynia¢ si¢ do odktadania osadow w systemie dystrybucji wody.



[nformacje o zgloszonych reakejach niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody:
W 2022 roku nie odnotowano zadnych zgloszen Mieszkancéw Gminy Debica dotyczacych
reakcji niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody, natomiast wplyneta jedna interwencja
dotyczgca nieodpowiedniej jakosci wody od mieszkanca gminy Debica, zaopatrywanego
w wodg produkowang przez urzadzenie wodociggowe Brzeznica — przeprowadzone w ramach
sprawowanego nadzoru przez PPIS w Debicy, badania jakosci wody nie wykazaly

nieprawidlowosci.

[nformacje o prowadzonych postepowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody:
W 2022 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy wydal decyzje
stwierdzajgce warunkows przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w zakresie parametru
mangan do 100 pg/l, zelazo do 400 pg/l oraz jon amonu do 1 mg/l, ktére zostaly wydane
w zwigzku z prowadzong modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody BrzeZnica. W ocenianym
okresie wydano decyzj¢ stwierdzajgca warunkows przydatnos$é wody w zakresie ogdlnej liczby
mikroorganizméw w 22°C dla ww. wodociggu. Ponadto, w 2022 roku PPIS w Debicy wydat
decyzje stwierdzajgce warunkowa przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w zakresie
parametru mangan do 300 pg/l oraz do 150 pg/l, produkowanej przez urzgdzenie wodociggowe
Pustkow. Badania wody wykonane po przeprowadzeniu dzialan naprawczych, wykazaly
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Ocena jako$ci wody:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy dokonujge oceny obszarowej jakosci
wody na terenie Gminy Dgbica za 2022 r. przeanalizowal wyniki badan wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r. stwierdzajac, ze woda na terenie Gminy Degbica, spelniata lub warunkowo spelniata
wymagania okres$lone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. (Dz.U. 22017 1., poz. 2294) i byla przydatna lub warunkowo przydatna do spozycia
przez ludzi.
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