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Na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 22023 r., poz. 338 z pozn. zZm.);

_ art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 22023 r., poz. 537 z pdzn. zZm.);

— § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 1., poz. 2294);

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy (zwany dalej PPIS w Debicy) po
dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych, probek wody pobranych w punktach
monitoringowych, na terenie zasilanym  przez urzgdzenie wodociggowe Pustkow
(miejscowosci Pustkow i Kochandwka):

_ w ramach kontroli wewnetrznej przez Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Brzeznicy,
ul, Zrodlana 4,

— w ramach biezacego nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
przez PPIS w Dgbicy;

stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
za II pélrocze 2023 roku

UZASADNIENIE

Monitoring jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi prowadzony jest na
terenie zasilanym przez urzadzenie wodociggowe Pustkow poprzez pobor probek wody
7 5 stalych punktéw monitoringowych wyznaczonych przez Gminny Zaktad Komunalny
Sp. z 0.0. W Brzeznicy i uzgodnionych z Pastwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Debicy. Ww. punkty obejmuja sie¢ dystrybucyjna i wode podawang do sieci. W ramach
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy biezacego
nadzoru nad jako$cia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 1., poz. 2294), na terenie zasilanym przez przedmiotowe urzadzenie
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pobrano 2 prébki do badan fizykochemicznych i 2 probki do badan mikrobiologicznych.
Ponadto Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy nadzorowal prowadzong, przez
ww. Spotke, wewnetrzng kontrole jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
W omawianym okresie liczba raportowanych prébek wody pobranych w ramach prowadzonej
kontroli wewngtrznej wynosita 2 probki fizykochemiczne i 2 prébki mikrobiologiczne.
W ramach badan monitoringowych nie wydano zadnego orzeczenia o warunkowej lub braku
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi. Przeprowadzone badania wykazaly przydatnosé
wody do spozycia przez ludzi (zgodnos$¢  zawartoscei parametrow  z wymaganiami),
co wykazano w 2 decyzjach o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdan z badan wody wykonanych w II pélroczu
2023 roku stwierdzono, ze w zakresie monitoringu parametréw grupy A oraz parametrow
grupy B woda, na terenie zasilanym przez urzadzenie wodociggowe Pustkéw, spelniata
wymagania zawarte w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
i byta przydatna do spozycia przez ludzi.
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