W DEBICY
ul. Parkowa 2, 39-200 D¢bica; e-mail: psse.debica@sanepid.gov.pl
' LIC) GO 43,2003, k-
znak sprawy: PSK.9020.3.2.16.2022 Debica, 05.05.2023 r.
Sedoliot. v &0
DECYZJ o gl

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy
(zwany dalej PPIS w Debicy), zmienia decyzj¢ z dnia 02.03.2023 r., znak: PSK.9020.3.2.16.2022,
w brzmieniu:

»l. stwierdza:
Warunkowsa przydatnos¢ wody do spozycia przez lud71 pod wzgledem fizykochemicznym — jon amonu
do 0,8 mg/l do dnia 30 czerwca 2023 r.

II. nakazuje:

1. Podjecie dzialan naprawczych, takich aby woda byla bezpieczna dla zdrowia uzytkownikow
przedmiotowego urzadzenia wodociagowego i odpowiadata pod wzgledem fizykochemicznym
w zakresie stezenia jonu amonowego, warunkom okreslonym w zatgczniku Nr 1, czgs¢ C, tabela 2,
Ip. 2 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) — w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

2. Przeprowadzenie w ramach kontroli wewnetrznej badan jakosci wody podawanej do sieci,
produkowanej przez urzgdzenie wodociggowe BrzeZnica, w miesigcach marcu oraz kwietniu
2023 roku w zakresie st¢zenia jonu amonu.

3. Przekazywanie Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Debicy sprawozdan
z badan, o ktérych mowa w punkcie I1.2 przedmiotowej decyzji — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego lub catosciowego sprawozdania z badan jakosci wody.

4. Poinformowanie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy o zakresie i rodzaju
podjetych dziatan naprawczych — w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.”

w ten sposob, ze:
L stwierdza:

Warunkowg przydatnosé wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem fizykochemicznym — jon amonu
do 0,8 mg/l do dnia 30 czerwea 2023 r.

II. nakazuje:

1. Podjecie dziatan naprawczych, takich aby woda byla bezpieczna dla zdrowia uzytkownikow
urzadzenia wodociggowego Brzeznica i odpowiadata pod wzgledem fizykochemicznym w zakresie
stezenia jonu amonowego, warunkom okreslonym w zataczniku Nr 1, czes¢ C, tabela 2, Ip. 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) — w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

2. Przeprowadzenie w ramach kontroli wewnetrznej badan jakosci wody podawanej do sieci,
produkowanej przez urzadzenie wodociaggowe Brzeinica, w miesigcach maju oraz czerwcu
2023 roku w zakresie stezenia jonu amonu.

3. Przekazywanie Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w D@blcy sprawozdan
z badan, o ktérych mowa w punkcie I1.2 przedmiotowej decyzji — w terminie nie dluzszym niz
7 dni roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego lub calo$ciowego sprawozdania z badan
jakosci wody.

4. Poinformowanie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dgbicy o zakresie i rodzaju
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podjetych dziatan naprawczych — w terminie nie dluiszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

A. Za nalezyte i terminowe wykonanie obowigzkéw zawartych w przedmiotowej decyzji czyni si¢
odpowiedzialnym: Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0., 39-207 Brzeznica, ul. Zrédlana 4.

UZASADNIENIE

W swietle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2023 r., poz. 338), ktory okresla, ze ,, Do zakresu dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
w dziedzinie biezgcego nadzoru sanitarnego nalezy komtrola przestrzegania przepiséw okreslajgcych
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegolnosci dotyczgcych: 1) higieny Srodowiska, a zwlaszcza
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, gleby, wod i innych elementow srodowiska w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach (...)."

W dniu 10.01.2023 r. w zwigzku z ustaniem terminu realizacji nakazéw nalozonych decyzja
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy z dnia 20.10.2022 r.,
znak: PSK.9020.3.2.16.2022, przedstawiciel PPIS w Debicy, pobrat probki do badan laboratoryjnych ze
Stacji Uzdatniania Wody w BrzeZnicy. Przeprowadzona analiza wykazata ponadnormatywng zawartosé
stezenia jonu amonu 0,52 mg/l. Wyniki badan zestawiono w Sprawozdaniu z badan
NrDL.LHK.9052.12.2023 z dnia 12.01.2023 r. wydanym przez Wojewodzka Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie.

Wobec powyzszego tutejszy Inspektor Sanitarny w dniu 17.01.2023 r. wystosowal do
Gminnego Zaktadu Komunalnego w BrzeZnicy, ul. Zrédlana 4, upomnienie wzywajace do
niezwlocznego  wykonania  obowiazku  nalozonego decyzja z dnia  20.10.2022 .,
znak: PSK.9020.3.2.16.2022.

W dniu 31.01.2023 r. ponownie przedstawiciel PPIS w Dgbicy pobral prébki wody ze Stacji
Uzdatniania Wody w Brzeznicy. Przeprowadzone badania wykazaly ponadnormatywna zawartosé
stezenia jonu amonu w ilosci 0,59 mg/l. Wyniki analizy zestawiono w Sprawozdaniu z badan
Nr DL.LHK.9052.39.2023 z dnia 02.02.2023 r. Badania zostaly przeprowadzone przez laboratorium
WSSE w Rzeszowie.

Z uwagi na to, iz przeprowadzone badania wykazaly przekroczenie stezenia jonu amonu
w wodzie podawanej do sieci produkowanej przez urzadzenie wodociggowe w Brzeznicy i tym samym,
pomimo wystosowanego upomnienia w dniu 17.01.2023 r., nie podjeto skutecznych dziatan
naprawczych, takich aby woda byla bezpieczna dla zdrowia uzytkownikow przedmiotowego urzgdzenia
wodociggowego i odpowiadala pod wzgledem fizykochemicznym w zakresie steZenia jonu amonu,
warunkom dopuszczonym w Zatgczniku nr 1, czgéei C, tabeli 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia7 grudnia 2017 r. wsprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), tutejszy Inspektor Sanitarny dzialajac na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r., poz. 479
zpdzn. zm.) w dniu 09.02.2023 r. wszczal postgpowanie egzekucyjne w administracji, celem
przymuszenia do  wykonania obowigzku, natozonego decyzja z dnia 20.10.2022 r.
znak: PSK.9020.3.2.16.2022.

W dniu 21.02.2023 r. do PSSE w Debicy wplynat wniosek Gminnego Zaktadu Komunalnego
w Brzeznicy (pismo z dnia 15.02.2023 r., znak: GZK.0760.DT.007.2023) w sprawie dopuszczenia
warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie steZenia jonu amonu do 1 mg/l do
dnia 30.04.2023 r. Strona swoja prosbe motywowala prowadzeniem prac w zakresie modernizacji
sterowania zbiornikdbw magazynowych wody surowej oraz regulacja przeplywdéw wody na
poszczegolnych filtrach 1 i 1I stopnia, w celu zapewnienia wlasciwej filtracji wody.
Tutejszego Inspektor Sanitarny nie przychylit si¢ do wskazanego przez Strong stgzenia
jonu amonu —1 mg/l, z uwagi na wydhlizajacy sie czas trwania przekroczenia. Ponadto w okresie od
sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. przeprowadzono 4 badania wody podawanej do sieci w zakresie
stezenia jonu amonu, ktére wykazaly warto$é jonu amonu srednio 0,75 mg/l. Wobec powyzszego PPIS
w Debicy wydat decyzje z dnia 02.03.2023 r. znak: PSK.9020.3.2.16.2022 stwierdzajaca warunkowa
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przydatno$é wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem fizykochemicznym — jon amonu do 0,8 mg/I
do dnia 30 czerwca 2023 r., produkowanej przez ul'zqdienie wodociggowe Brzeznica.

Pismem z dnia 25.04.2023 r. znak: GZK.0760.DT.007.1.2023 Gminny Zakfad Komunalny
Sp. z 0.0. w Brzeznicy zwrdcil si¢ do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy
z prosbg o warunkowe dopuszczenie stezenia jonu amonowego do poziomu 1,0 mg/l do dnia
30 czerwca 2023 r. Wniosek motywujac, dalszym ciagu przeprowadzeniem prac w zakresie
modernizacji sterowania zbiornikéw magazynowych wody surowej oraz regulacji przeptywow wody na
poszczegolnych filtrach I i IT stopnia, w celu zapewnienia wiasciwej filtracji.

Amoniak w wodzie do picia nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia, natomiast

gléwnym problemem staje si¢ wtedy niekorzystny wplyw podwyzszonych stezen jonu amonu na jakosé
wody przeznaczonegj do spozycia przez ludzi i stan sieci wodociggowej. Wplyw ten jest
wielokierunkowy, ajego skutki moga obejmowaé nitryfikacje i bedace jej wynikiem zwigkszone
stezenie zanieczyszczen o istotnym znaczeniu dla zdrowia, w tym azotyndw i azotanéw, zaklocenie
dezynfekcji wody poprzez reakcje jonu amonu z chlorem i powstawanie chloramin oraz przykrego
zapachu i smaku wody, jak réwniez pogorszenie stanu technicznego systemu dystrybucji wody i czgste
uleganie awariom. Podwyiszone stezenie jonu amonu moze, takze wplywa¢ na wplywaé na
nieskuteczng prace filtréw stuzacych do usuwania manganu.
Dhugotrwale utrzymujace sie stezenie jonu amonu powyzej 0,5 mg/l moze niekorzystnie wplywaé na
skuteczno$é procesu dezynfekcji wody. Spadek stezenia wolnego dezynfektanta, moze powodowaé
znaczace pogorszenie jakosci mikrobiologicznej wody. Nastepstwem moze by¢ zjawisko nasilonego
wzrostu mikroorganizméw i wzrost ogdlnej liczby mikroorganizméw. Dlugotrwale utrzymywanie sig
powyzszych zmian moze sprzyja¢ narastaniu biofilmu i wynikajacym stad problemom w eksploatacji
sieci wodociggowej, ponadto pogorszeniu smaku i zapachu wody oraz zwigkszeniu jej mgtnosci.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie przychylil si¢ do wskazanego przez Strong

poziomu stezenia jonu amonu — 1 mg/l, z uwagi na wydluzajacy si¢ czas trwania przekroczenia oraz
wykonane w marcu i kwietniu badania probek wody podawanej do sieci, ktére wykazaly stezenie jonu
amonowego 0,60 mg/l oraz 0,75 mg/l. Nalezy zaznaczy¢, ze po raz pierwszy ponadnormatywne
stezenie jonu amonu w wodzie produkowanej przez urzadzenie wodociggowe Brzeznica wystgpito
w sierpniu 2022 r.
Ponadto PPIS w Debicy wskazuje, ze woda produkowana przez urzadzenie wodociggowe Brzeznica
w okresie od lutego do grudnia 2022 roku byla warunkowa dopuszczona do spozycia przez ludzi
w zwigzku przekroczeniami dopuszczalnych norm stezenia Zelaza oraz manganu, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia zdnia7 grudnia 2017 r. wsprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy uprawniony jest na mocy art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338), ktéry
stanowi: , W razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych izdrowotnych, paristwowy
inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie w ustalonym terminie stwierdzonych
uchybiern” — do wydania decyzji nakazujacej usunigcie stwierdzonych nieprawidiowosci wraz ze
wskazaniem terminu do wykonania obowigzku.

Majgc na uwadze trudnosci w przedmiocie wykonania obowigzku zawartego w punkcie II.1
decyzji z dnia 02.03.2023 r. znak: PSK.9020.3.2:16.2022, a takze bezpieczefistwo zdrowotne
uzytkownikéw urzadzenia wodociagowego Brzeznica, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Debicy, postanowit zmienié ww. decyzj¢ wtrybie art. 155§ 1k.p.a. Zgodnie ztym przepisem
, Decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodq strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry jg wydal, jezeli przepisy szczegdlne
nie sprzeciwiajq sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny Ilub
stuszny interes strony.”

W éwietle stwierdzonego ponadnormatywnego stezenia jonu amonu w wodzie produkowanej przez
urzadzenie wodociagowe Brzeznica, za zmiang decyzji przemawia interes spoleczny, atakze
wyjatkowo wazny interes Strony.
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Po zapoznaniu si¢ z przedmiotowa sprawa irozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia
konsumentéw, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza warunkowa przydatnosé wody do
spozycia pod wzgledem fizykochemicznym — jon amonu do 0,8 mg/l — do dnia 30 czerwca 2023 r.,
produkowanej przez urzadzenie wodociggowe BrzeZnica.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji shuizy stronie prawo wniesienia odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za poSrednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanmitarnego w Debicy, ul. Parkowa 2 w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie powyzszego terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do
jego wniesienia wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy z dniem
dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Debicy oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

PANSTWOWY POWIAIOWA
INSPEKTOS ?amn RNY
DICcY, .
i ’L{ W
Barbara Wiecek

Otrzymujg:

1 x Gminny Zaktad Komunalny'Sp. Z 0.0.
39-207 Brzeznica, ul. Zrédlana 4

1 x Ala

Do wiadomosci:
I x Wojt Gminy Debica

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiazku o ktérym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiege 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie

ochrony oséb fizycznyeh w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO™:

Administratorem danych osobowych jest Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedziba w Dgbicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dgbica.

Dane osobowe przetwarzane sg w celach:

a) realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawq z dnia 14 marca 1985r.0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6
ust. I lit. ¢, e; art 9ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ i art. 9 ust.
2 lit. j RODO).

Osobom, ktdrych dane sg przetwarzane przystuguja: prawo dostgpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigeia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogg zostaé przekazywane

nastepujacym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane moga byc przekazywane réwniez instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz

podwykonawcom (podmiotom przetwarzajacym) np. firmom informatycznym wykonujacym ushugi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest

wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitamego na podstawie ustawy o Panstwowej

Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:

iod.psse.debica@sanepid.gov.pl.
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