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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Debicy (zwany dalej PPIS w Dgbicy), zmienia decyzje z dnia 11.08.2023 r.,
znak: PSK.9020.14.8.2023, w brzmieniu:

»l. stwierdza:
Warunkows przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem fizykochemicznym —mangan do
76 pg/l do dnia 15 wrzesnia 2023 r.

II. nakazuje:

1. Podjecie dziatan naprawczych, takich aby woda byla bezpieczna dla zdrowia uzytkownikow
urzadzenia wodociggowego Brzeznica i odpowiadala pod wzgledem fizykochemicznym w zakresie
stezenia manganu, warunkom dopuszczonym w Zataczniku nr 1, czesci C, tabeli 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) — w terminie do 15 wrzesnia 2023 r.

2. Poinformowanie Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Degbicy o rodzaju
i zakresie podjetych dziatan naprawczych — w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.”

W ten sposob, ze:

I stwierdza:

Warunkowg przydatno$é wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem fizykochemicznym — mangan
do 63 ng/l do dnia 31 pazdziernika 2023 r.

1L nakazuje:

1. Podjecie dziatan naprawczych, takich aby woda byla bezpieczna dla zdrowia uzytkownikow
urzadzenia wodociagowego Brzeznica i odpowiadata pod wzglgdem fizykochemicznym w zakresie
stezenia manganu, warunkom dopuszczonym w Zatgezniku nr 1, czgsci C, tabeli 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 22017 r., poz. 2294) — w terminie do 31 pazdziernika 2023 r.

2. Poinformowanie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy o rodzaju
i zakresie podjetych dzialah naprawczych — w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

A. Za nalezyte i terminowe wykonanie obowigzkéw zawartych w przedmiotowej decyzji czyni sig
odpowiedzialnym: Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0., 39-207 Brzeznica, ul. Zrédlana 4.

Stronalz4

B R

/,w/w/_




UZASADNIENIE

W swietle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2023 r., poz. 338 z pézn. zm.), ktéry okresla, ze ,, Do zakresu dziclania Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej w dziedzinie biezqcego nadzoru samitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepiséw
okreslajgcych ~ wymagania  higieniczne |  zdrowotne, w  szczegdlnosci  dotyczgcych:
1) higieny Srodowiska, a zwlaszcza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt Iludzi, gleby, wéd i innych elementéw Srodowiska
w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach (...)."

Dnia 18.07.2023 r. w zwigzku ze sprawowanym przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Debicy nadzorem nad jako$cig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zostaly
pobrane prébki wody do badan laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Brzeznicy.
Przeprowadzona analiza wykazata ponadnormatywng zawartos¢ manganu - 76 pg/l
Wyniki zestawiono w Sprawozdaniu z badafn NrDL.LHK.9052.478.2023 z dnia 20.07.2023 r.
wydanym przez Wojewddzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie — Dzial Laboratoryjny,
Laboratorium Higieny Komunalnej, 35-959 Rzeszéw, ul. Wierzbowa 16.

Wartos¢ parametryczna dla manganu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),
wynosi 50 pg/l.
W dniu 26.07.2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a.
(Dz.U.z 2023 r., poz. 775 z péin. zm.) wszezal postepowanie administracyjne w przedmiotowe;j
sprawie, nastepnie dnia 01.08.2023 r. wystapil, zgodnie z art. 10 k.p.a. do Gminnego Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0., 39-207 Brzeznica, ul. Zrédlana 4, dajac mozliwo$¢ wypowiedzenia sie
o terminie uzdatnienia wody produkowanej przez urzgdzenie wodociggowe Brzeznica w zakresie
stgzenia ~ manganu.  Strona  wypowiedziata sie  pismem z dnia  07.08.2023 .
znak: GZK.0760.DT.038.2023 (data wptywu do PSSE w Debicy: 09.08.2023 r.) informujgc, ze
przeprowadzono kontrole dziatania urzadzen uzdatniajacych wode oraz procesu uzdatniania wody,
ktora wykazata nieprawidlowe dzialanie czgéci uldadu technologicznego, co moglo by¢ powodem
zwigkszonej zawartosci stezenia manganu w wodzie. Ponadto wskazano, ze ww. nieprawidlowosci
zostaty zgloszone wykonawcy, celem przeprowadzenia prac naprawczych. W przedmiotowym pismie
Strona nie okreslita terminu zakonczenia ww. prac.
Pondto w dniu 03.08.2023 r. Strona przekazata tutejszemu Inspektorowi Sanitarnemu Sprawozdania
z badan Nr: L/0/05/2023/529/FM/1, Nr: L/0/05/2023/529/FM/2, Nr: 1./0/05/2023/529/FM/3 z dnia
19.07.2023 r., wydane przez GBA POLSKA Sp. z 0.0., Member of GBA GROUP, ul. Mochtynska 65,
03-289 Warszawa. Badania wykonano w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z zatwierdzonym przez
PPIS w Debicy w dniu 22.11.2022 r. harmonogramem badafi prébek wody na 2023 r. z urzadzenia
wodociggowego w Brzeznicy. Przeprowadzona analiza probek wody wykazata:
— stezenie manganu 67 pg/l w Przedsigbiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o0.0., 39-207
Paszczyna 62B — wg Sprawozdania z badan Nr: 1./0/05/2023/529/FM/1 z dnia 19.07.2023 r.;
— stezenie manganu 55 pg/l w Niepublicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej, 39-206 Pustkéw Osiedle
36B — wg Sprawozdania z badan Nr: 1./0/05/2023/529/FM/2 z dnia 19.07.2023 r_;
— stezenie manganu 60 pg/l w Restauracji MALIBU, 39-207 Brzeznica, ul. Debicka 48 — wg
Sprawozdania z badan Nr: L/0/05/2023/529/FM/3 z dnia 19.07.2023 r.

Wobec powyzszego PPIS w Debicy wydal decyzje z dnia 11.08.2023 r.
znak: PSK.9020.14.8.2023 stwierdzajacg warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi pod
wzgledem fizykochemicznym — mangan do 76 pg/l do dnia 15 wrzesnia 2023 r., produkowanej przez
urzadzenie wodociggowe Brzeznica.

W dniu 19.09.2023 r. wzwiazku zustaniem terminu realizacji nakazéw natozonych
ww. decyzja, przedstawiciele PPIS w Debicy, pobrali probki do badan laboratoryjnych ze Stacji
Uzdatniania Wody w Brzeznicy, Restauracji ,,Malibu” w Brzeznicy, ul. Debicka 48, Przedsigbiorstwa
Gospodarowania Odpadami Sp. z o0.0. w Paszczynie 62B oraz Niepublicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej w Pustkowie Osiedlu 36B. Przeprowadzona analiza wykazata ponadnormatywna zawarto$é
stezenia manganu w probce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Brzeznicy, tj. stezenie
manganu 63 pg/l. W pozostatych punktach monitoringowych stwierdzono zgodno$é uzyskanego
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stezenia manganu z wartoScig okreslong w cytowanym na wsigpie rozporzadzeniu.
Wyniki badan zestawiono w Sprawozdaniu z badan Nr DL.LHK.9052.721.2023 z dnia 22.09.2023 r.
wydanym przez WSSE w Rzeszowie.

Wobec powyzszego tutejszy Inspektor Sanitarny w dniu 29.09.2023 r. wystosowal do
Gminnego Zakfadu Komunalnego w Brzeznicy, ul Zrédlana 4, upomnienie wzywajace do
niezwlocznego  wykonania  obowiazku nalozonego decyzja z dnia  11.08.2023 1,
znak: PSK.9020.14.8.2023. W odpowiedzi Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Brzeznicy pismem
z dnia 09.10.2023 r. znak: GZK.0760.DT.041.1.2023 (data wptywu do PSSE w Dgbicy: 10.10.2023 r.)
zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy z prosbg o warunkowe
dopuszczenie stezenia manganu do poziomu 80 pg/l do dnia 31 pazdziernika 2023 r.
Whiosek motywowano, pracami zwigzanymi z ustabilizowaniem procesu napowietrzania wody poprzez
wymiang tzw. pierscieni Biateckiego w aeratorach.

Mangan pochodzi z resztek roslinnych, z pokladéw skorupy ziemskiej oraz zanieczyszczen
(gtéwnie przemystowych). Jego obecno$¢ w wodzie moze wplywaC poSrednio na powstawanie
niekorzystnych zmian cech wody. Nawet w wodach o malej zawartosci manganu moga rozwijac¢ sig
bakterie manganowe, ktore nadaja jej nieprzyjemny, stechly smak i zapach. W sieci wodociggowe;j
tworzy sie blona z tych bakterii, ktére zuzywaja chlor wolny, same przy tym nie ginac.
Mangan powoduje tez ciemnienie jasnych tkanin podczas prania oraz powstawanie ciemnych osadow
na urzgdzeniach sanitarnych. Pierwiastek ten jest tez naturalnym elementem wielu produktow
zywnosciowych i to wlasnie droga pokarmows cztowiek przyjmuje go najwigcej, wigkszos¢ dobowego
spozycia tego pierwiastka waha si¢ w granicach 2-10 mg (2000-10000 pg).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbicy uprawniony jest na mocy art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338
z pézn. zm.), ktory stanowi: ,, W razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych,
pavistwowy  inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie w ustalonym fterminie
stwierdzonych uchybieri” — do wydania decyzji nakazujacej usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci
wraz ze wskazaniem terminu do wykonania obowigzku.

Majac na uwadze trudnosci w przedmiocie wykonania obowigzku zawartego w punkcie IL.1
decyzji z dnia 11.08.2023 r. znak: PSK.9020.14.8.2023, a takze bezpieczefistwo zdrowotne
uzytkownikéw urzadzenia wodociggowego Brzeznica, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Degbicy, postanowil zmieni¢ ww. decyzje wtrybie art. 155§ 1 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem
. Decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, kidry jq wydal, jezeli przepisy szczegdlne
nie sprzeciwiajq si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub
stuszny interes strony.”

W $wietle stwierdzonego ponadnormatywnego stezenia manganu w wodzie produkowanej przez
urzadzenie wodociagowe Brzeznica, za zmiang decyzji przemawia interes spoleczny, atakze
wyjatkowo wazny interes Strony. 7

Po zapoznaniu sie z przedmiotowg sprawa irozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia
konsumentdw, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do
spozycia pod wzgledem fizykochemicznym — mangan do 63 pg/l — do dnia 31 pazdziernika 2023 r.,
produkowanej przez urzadzenie wodociggowe Brzeznica.

Tutejszego Inspektor  Sanitarny nie przychylit si¢ do wskazanego przez Strong stezenia
manganu do poziomu 80pg/l, z uwagi na wydluzajacy si¢ czas trwania przekroczenia oraz uzyskane
wyniki badan probek wody, ktére wykazaly stgzenie manganu w ilosci 63 pg/l.

Ponadto, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy nadmienia, ze po zakonczeniu
przedmiotowych prac, Spélka ma obowigzek przedlozy¢ tut. Inspektorowi Sanitarnemu dokumentacje,
o ktérej mowa w § 25 ust. 4 oraz ust. 5 cytowanego na wstgpie rozporzadzenia, celem uzyskania oceny
higienicznej dla zastosowanych materiatéw lub wyrobow w procesie uzdatniania wody. W przypadku
braku przedlozenia PPIS w Debicy ww. dokumentacji, zostanie wszczgte postgpowanie
administracyjne, w celu przymuszenia do wykonania ww. obowigzku.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy, ul. Parkowa 2 w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie powyzszego terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie prawa do
jego wniesienia wobec Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Debicy o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITAR
w Deb) CY"Vic

Barbara Wiecek

Otrzymuja:

1 x Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
39-207 Brzeznica, ul. Zrédlana 4

1 x Ala

Do wiadomosci:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiazku o kiérym mowa w art. 13 ust. [ i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony 0s6b fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO™

Administratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedziba w Debicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Debica.

Dane osobowe przetwarzane sa w celach:

a)  realizacji biezgcego lub zapobiegawczego nadzoru sanitamego zgodnie z ustawa z dnia 14 marca 1985r.0 Panstwowej Inspekeji Sanitamej (podstawa arl. 6
ust. 1 lit. ¢, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),

b)  archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. | lit. ¢ i art. 9 ust.
2 lit. j RODO).

Osobom, ktérych dane sq przetwarzane przyshiguja: prawo dostepu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigeia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wriesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu (chrony Danych Osobowych.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogy zostaé przekazywane

nastgpujacym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane moga by¢ przekazywane rowniez instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz

podwykonawcom (podmiotom przetwarzajgeym) np. firmom  informatycznym wykonujacym ushigi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest

wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitamego na podstawie ustawy o Pafistwowej

Inspekeji Sanitamej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowaé sig z Tnspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:

iod.psse.debica@sanepid.gov.pl.
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