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Zbiorcza roczna ocena wody w Kompleksie Basenow NEMO
w Pustkowie Osiedlu 36 A

W skilad ww. wchodza : kompleks basenéw krytych ( basen kapielowy o diugosci 25 m,
basen rekreacyjny, 2 jacuzzi zlokalizowane w obrebie basenu duzego i brodzik ) oraz
kompleks basendw odkrytych ( basen kgpielowy do ptywania o dtugosci 30 m, brodzik o
dhugosei 20 m).

Kompleks Basenéw ma zapewniona wode z systemu zbiorowego zaopatrzenia, tj.
urzadzenia wodociggowego w Brzeznicy.

Oceny dokonano na podstawie analizy :

- wynikéw badan wody z niecek Kompleksu Basenow NEMO za okres 15 czerwca 2016r.
do 30 czerwca 2017r. wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej przez SGS Polska Sp.
z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52a, a takze
udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;

- zakresu i czegstotliwosci wykonywania badan przez Zarzagdzajgcego Kompleksem Basendéw
NEMO oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- parametréw jakosci wody z niecek przedmiotowego kompleksu wykonanych w ramach
biezacej obserwacji wody basenowe;j;

- wynikow badain wody na phywalni wykonanych przez PPIS w Debicy pized wydaniem
oceny.

Badania wody basenowej Zarzadzajacy Kompleksem Basendéw prowadzit zgodnie z
harmonogramem, ktéry zostat ustalony z PPIS w Debicy. Zakres badan obejmowat parametry
wymagane Zatacznikiem nr 1 i nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach ( Dz. U. 2013,
poz. 2016 ). Zacytowane Rozporzadzenie okresla wymagania, jakie powinna spetnia¢ woda
na ptywalniach :

a) mikrobiologiczne ( zatgcznik nr 1 ) — Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna
liczba mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp.;

b) wymagania fizykochemiczne ( zatgcznik nr 2 ) — metnosé, chloroform, ¥ THM, glin,
azotany, utlenialno$¢, potencjat redox, pH , chlor zwigzany, chlor wolny.

Powyzsze wymagania dotycza wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu
cyrkulacji, wody w niecce basenowej, wody w nieckach basenowych wyposazonych w
urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno — powietrzny, wody w nieckach basenowych
udostepnianych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3, wody w brodziku
do ptukania stop. Badania z poszczegolnych systemow i niecek majg okreslony zakres w ww.
Zalacznikach.

W okresie od 15 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2017r. Zarzadzajagcy Kompleksem Basendow
NEMO przeprowadzit badania zgodnie z wymaganiami cytowanego Rozporzadzenia i
rezultaty zestawiono w ponizszej tabeli :
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Nazwa Basen Basen Basen Brodzik
urzgdzenia | sportowy | rekreacyjny | Jacuzzi | Brodzik | kapielowy o dtugosci
) do 20 m
Sredni plywania
wartoscl
badanych
parametrow
w okresie
sprawozdawczy
Metnos¢ w NTU 0,14 0,12 0,15 0,13 0,10 0,10
[max 0,5 NTU] "
Chloroform w mg/l; | 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
[max 0,03 mg/1] "
Y THM w mg/1 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
[max 0,1 mg/l] B
Glin w mg/1 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,05
[max 0,2 mg/1] "
Azotany w mg/I 6,8 7,3 7,6 3,0 8.5 6,1
[max 20 mg/l] b
Utlenialnos¢ w mg/l | 1,3 1,1 3,2 2,0 1.4 1.4
[max 4 mg/l] h
Escherichia coli w | 0 0 0 0 0 0
100 ml wody
[norma 0 jtk] "
Pseudomonas 0 0 0 0 0 0
aeruginosa w 100 ml
wody
[norma 0 jtk] .
Ogdlna liczba | 6 9 6 9 nie oznacza | nie oznacza
mikroorganizméw w sie sie
36°C po48hwlml
wody
[norma 100 jtk] N
Legionella sp. w 100 | 0 0 0 0 0 0
ml wody
[norma 0 jtk] "

D w nawiasach podano dopuszczalne wartosci parametréw okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na ptywalniach ( Dz. U. 2015, poz. 2016 )

Analiza poszczegdlnych parametrow wykazata, ze w okresie, ktorego ocena dotyczy, niektore
parametry nie odpowiadaly wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015r. ( Dz. U. 2015, poz. 2016 ). Wyniki analizy, o ktérej mowa powyze]

przedstawiajg si¢ nastepujaco :

Parametr % wynikéw w normie /| % wynikéw poza normg /
urzadzenie do kapieli urzadzenie do kapieli
Metnosé w NTU 93 % / jacuzzi 7 % / jacuzzi

Chloroform w mg/I

86 % / basen rekreacyjny;
67 % / jacuzzi,

14 % / basen rekreacyjny;
33 % / jacuzzi;
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75 % / brodzik 25 % brodzik

Utlenialno$¢ w mg/I 85 % / jacuzzi; 15 % / jacuzzi,
96 % / brodzik 4 % / brodzik

Natomiast wyniki pozostalych parametréw, we wszystkich urzadzeniach do kapieli, byly w
100 % w normie.

W zwigzku ze stwierdzeniem wynikéw poza normg dla ww. parametréw, PPIS w Debicy
wystepowat do GOSiR w Pustkowie Osiedle 36A, celem podjecia dziatan naprawczych, by
doprowadzi¢ jako$¢ wody do wymagan przedmiotowego Rozporzadzenia. Podjete dziatania
wyeliminowaty  ponadnormatywne  zanieczyszczenie wody, co bylo potwierdzane
dodatkowymi jej badaniami.

W' okresie sprawozdawczym, zgodnie z wymaganiami zacytowanego Rozporzadzenia
przeprowadzane byly badania wody w natryskach, w zakresie Legionelli sp., na instalacjach
cieplej wody. Probki do badan byly pobierane z 1 na 10 natryskow. Przedmiotowe badania
nie byly kwestionowane, nie wykryto w badanych probkach bakterii Legionella sp. —
reasumujac brak bylo skazenia wody tymi bakteriami.

Wymagania przedmiotowego Rozporzadzenia dotycza takze pomiaréw chloru wolnego w
wodzie brodzikéw do plukania stép. Powyzsza czynno$é wchodzi w zakres biezacej
obserwacji. Natomiast systematyczny i udokumentowany nadzor pracy urzadzen oraz
rejestracja wynikéw pomiaru jakosci wody na ptywalni jest prowadzona nie rzadziej niz co 4
godziny w trakcie godzin uzytkowania ptywalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna
mie¢ miejsce przed rozpoczeciem jej uzytkowania. W ramach udokumentowanego nadzoru
pracy urzadzen oznaczane sg parametry : potencjat redox, pH wody, chlor zwigzany, chlor
wolny i temperatura. I tak, w omawianym okresie wykonano :

Basen Basen Jacuzzi Basen Brodzik Brodziki
Nazwa sportowy | rekreacyjny Brodzik | kapielowy | o dlugosci | do stop
urzadzenia do 20m
plywania

Parametr
» Liczba 1271 1284 1268 1276 195 195 -
= wykonanych
e pomiardw
g % pomiaréw 72 72 70 68 27 27 -
2 ~ | wnormie
£7Z [% pomiadw| 28 28 30 32 73 73 i
A& — | poza norma

Liczba 1271 1284 1268 1276 195 195 -
— wykonanych
E pomiarow
-1 % pomiaréw | 100 100 100 100 100 100 -
& W normie
= % pomiaréw 0 0 0 0 0 0 -
© poza normg
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wolny

(mg/l)

Chlor

wykonanych
pomiardw

Liczba 1271 1284 1268 1276 195 195 980

% pomiarow 86 70 65 80 61 6
W normie

% pomiarow 14 30 35 20 39 94
poza normag

Chlor zwiazany

(mg/l)

Liczba 358 357 351 354 81 85 -
wykonanych
pomiardw

% pomiarow | 80 78 78 77 95 86 -
W normie

% pomiarow | 20 22 22 23 5 14 -
poza normag

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy. w trakcie ocenianego okresu, zwracal
uwage Zarzadcy Kompleksu Basenow NEMO odnognie dostosowania do wymogow
okreslonych w Rozporzadzeniu, o ktérym mowa powyzej, w zakresie dotyczacym zasad
prowadzenia systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzagdzen oraz
rejestrowania wynikow pomiaru jako$ci wody na ptywalni.

Analiza wody na przedmiotowym Kompleksie, w czasie roku sprawozdawczego, byla
prowadzona wedtug referencyjnych metod analizy dla poszczegdlnych parametrow przez
SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium $rodowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52a.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy 18 kwietnia 2017 roku pobrat probki
wody ze wszystkich niecek przedmiotowego Kompleksu, ktore zostaty uwzglednione w

przedmiotowej ocenie.

Podstawa prawna :
i art.4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U.2017 , poz.1261)
2. §2, §3 i §4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach ( Dz. U. 2015, poz. 2016 ).

Otrzymuja :

| x Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji Gminy Debica
Pustkow Osiedle 36 A, 39-206 Pustkow 3

1 x ala.

Do wiadomosci :
1 x Wojt Gminy Debica
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